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ведущей организации на диссертацию Турукиной Татьяны Евгеньевны «По

вышение энергетической эффективности систем электроснабжения в потреби

тельском секторе и в городских распределительных сетях (на примере 

г.Томска)», представленную на соискание ученой степени кандидата техниче

ских наук по специальности 05.14.02 -  «Электрические станции и электроэнер-

Актуальность темы диссертации

Диссертационная работа Турукиной Т.Е. посвящена вопросам повышения 

энергетической эффективности систем электроснабжения в распределительных 

сетях 6(10),0,4кВ г.Томска. На сегодняшний день имеется лишь ряд узких ис

следований, посвященных повышению энергоэффективности городских сетей 

0,4кВ, следовательно, существует ряд нерешенных вопросов, связанных с по

вышением эффективности передачи и распределения электроэнергии в услови

ях подключения «современного» потребителя и изменяющихся условий экс

плуатации. Анализ имеющейся нагрузки существующей распределительной се

ти г.Томска показал, что на сегодняшний день нагрузка нелинейна, несиммет

рична и изменяется по стохастическому закону, что прежде всего противоречит 

условиям проектирования существующей сети электроснабжения и, как резуль

тат, является одной из причин большой величины технических потерь электро-

гетические системы»
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энергии в распределительных сетях. Большая величина потерь зависит не толь

ко от действий сетевых компаний и от влияния потребителей на существую

щую сеть, но и от смещения промышленной зоны на окраины города. Кроме 

этого высокий уровень потерь является одним из индикаторов низкого качества 

электроэнергии. Современные условия тарифообразования, действующее зако

нодательство РФ делают проблему снижения уровня потерь актуальной как для 

сетевых компаний, так и для потребителей. Снижение уровня потерь позволяет 

обеспечить финансовую стабильность сетевых компаний и исключить возмож

ность повышения тарифа для потребителей, связанную непосредственно с 

большой величиной потерь.

Н аучная новизна диссертационной работы

- С целью симметрирования однофазной нагрузки разработан алгоритм ее 

автоматического переключения.

- Для конкретного участка городской сети с учетом нелинейного и несим

метричного характера подключаемой нагрузки, произведена оценка значимости 

решения оптимизационных задач посредством изменения условий эксплуата

ции установленного электрооборудования.

- Для исследуемого участка городской сети, эксплуатируемого в условиях 

качественно изменённой нагрузки произведена оценка влияния мощности ис

кажений на коэффициент мощности.

Практическая значимость диссертационной работы

- разработка алгоритма автоматического переключения однофазной на

грузки с использованием прогнозного аппарата;

- снижение уровня потерь в городских сетях посредством технических и 

организационных мероприятий;

- повышение энергоэффективности передачи и распределения электро

энергии за счет очистки сигнала от гармонических искажений по току и по на

пряжению.

Достоверность и обоснованность полученны х результатов подтвержда

ется использованием апробированного и широко применяемого в научной и



инженерной практике программного обеспечения, моделированием исследуе

мого участка сети на базе реальных данных ООО «Горсети», непротиворечиво

стью экспериментальных и расчетных результатов.

Работа представляет собой законченное исследование, позволяющее ис

пользовать предложенные мероприятия для городских распределительных се

тей.

По результатам выполненных исследований, связанных с темой диссерта

ционной работы, опубликовано 8 научных работ, в том числе 4 статьи в рецен

зируемых научных изданиях, входящих в перечень изданий, рекомендованных 

ВАК РФ, одна из которых входит в перечень реферативной базы SCOPUS, одна 

статья в зарубежном научном издании, 3 публикации в материалах всероссий

ских и международных конференций.

Замечания по диссертации

1. В работе не указаны тип и технические характеристики комплектую

щих, необходимых для реализации устройства автоматического переключения 

однофазных нагрузок.

2. В работе не аргументирован выбор ARMA/GARCH модели в качестве 

прогнозного аппарата.

3. В работе не приведено в какой степени произведен учет насыщения 

магнитной цепи трансформатора.

4. Для примерной оценки стоимости трансформатора со схемой соедине

ния Y/Z0 стоимость трансформатора со схемой соединения Y/Y0 увеличена на 

15%, однако в действительности стоимость трансформатора со схемой Y/Z0 

может отличаться от выбранного процентного соотношения.

5. В работе предложено с помощью ФКУ подавить токовые гармоники, 

повысив тем самым коэффициент мощности, что повышает пропускную спо

собность сети и как результат снижает нагрузочные потери в кабельных лини

ях, однако не указаны тип и технические характеристики ФКУ, а также нет тех

нико-экономического обоснования применения подобного мероприятия в целях 

снижения уровня потерь.



Заключение

Диссертация Турукиной Татьяны Евгеньевны является завершенной науч

но-квалификационной работой, уровень выполнения ее разделов и полученные 

результаты, научная новизна, а также практическая значимость работы, направ

ленная на повышение энергоэффективности систем электроснабжения в рас

пределительных сетях 6(10),0,4кВ г.Томска, соответствует требованиям п. 9 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к диссер

тациям на соискание ученой степени кандидата наук.

Содержание диссертационной работы и автореферата соответствует пас

порту научной специальности 05.14.02 -  «Электрические станции и электро

энергетические системы», а её автор, Турукина Тат ьяна Евгеньевна, заслужи

вает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специально

сти 05.14.02 -  «Электрические станции и электроэнергетические системы».

Отзыв обсужден на научно-техническом семинаре кафедры «Электротех

нические комплексы и системы» 17 октября 2018 г., протокол № 3(106).

Заведующий кафедрой

«Электротехнические комплексы и системы»

д-р техн. наук, профессор у  Василий Иванович Пантелеев


