1. Что называется «номинальными данными трансформатора?»
2. Какой режим трансформатора называется «номинальным»?

3. Какой режим работы трансформатора называется «аварийным»?

4. Что такое «параллельная работа трансформаторов»?

5. Какой режим называется «режимом холостого хода трансформатора» ?
6. Что такое «режим нагрузки трансформатора»?

7. Что означает выражение «нагрузочная способность трансформатора»

8. Что называется «коэффициентом трансформации»?

9. Что означает "перегрузка трансформатора"?
10. Какое напряжение трансформатора называется «низшим»?

11. Что такое «режим короткого замыкания трансформатора»?

12. Что называется «коротким замыканием»?

13. Какой режим в электроустановке называется «коротким замыканием»?

14. Какие мероприятия обеспечивают надежную работу силовых 

15. трансформаторов (автотрансформаторов) и масляных реакторов?

16. Какие требования должны быть соблюдены при установке трансформаторов (реакторов)?
17. Каков должен быть уровень масла неработающего трансформатора (реактора), оборудованного расширителем?

18. При каком показании мановакуумметров должна быть снижена нагрузка герметичных трансформаторов?

19. Должна ли воздушная полость предохранительной трубы трансформатора (реактора) соединяться с воздушной полостью расширителя? 

20. На какой высоте должен находиться уровень мембраны предохранительной трубы по отношению к уровню расширителя? 

21. Как часто должна промываться гравийная засыпка маслоприемников трансформаторов (реакторов)? 

22. В каком случае должна осуществляться замена гравийной засыпки? 

23. Какие знаки устанавливаются на баках трехфазных трансформаторов наружной установки? 

24. Какие знаки и надписи должны устанавливаться на дверях трансформаторных пунктов и камер? 

25. Как осуществляется включение в сеть трансформатора (реактора)? 

26. В каком режиме работают нейтрали трансформаторов (реакторов) напряжением 110 кВ? 

27. В каком случае при автоматическом отключении трансформатора (реактора) он может быть включен в работу без проведения проверок? 

28. В каком случае при автоматическом отключении трансформатора (реактора) требуется проведение проверок перед его повторным включением? 

29. Какие действия должен предпринять оперативный персонал при срабатывании газового реле трансформатора (реактора) на сигнал? 

30. Когда должны включаться в работу устройства, предотвращающие увлажнение масла? 

31. Как правильно выполнить отключение разъединителем (отделителем) холостого хода трансформатора, оборудованного устройством РПН? 

32. В каком случае допускается параллельная работы трансформаторов 

33. Назовите условия параллельной работы трансформаторов? 

34. Как обозначаются начала и концы обмоток трансформаторов? 

35. Что такое "габарит" трансформаторов?

36. Допускается ли перегрузка любой обмотки масляных трансформаторов и трансформаторов с жидким негорючим диэлектриком током, превышающим номинальный ток ответвления?

37. Чем регламентируются систематические перегрузки трансформаторов?

38. Каковы допустимые пределы перегрузки трансформаторов сверх номинального тока в аварийных режимах?

39. Как определяются значения сопротивления изоляции R60 и коэффициент абсорбции R60/R15 трансформаторов (реакторов), находящихся в эксплуатации?
40. Сопротивление изоляции каких конструктивных элементов масляных и сухих трансформаторов необходимо измерять при капитальном и текущем ремонтах?

41. Как произвести измерение угла диэлектрических потерь обмоток трансформатора или вводов?

42. Как оценивается состояние изоляции трансформатора (реактора) по измеренным значениям С2/С50 и ΔС/С?

43. Назовите порядок и объем проверки при сокращенном анализе качества трансформаторного масла?

44. Назовите порядок и объем проверки качества трансформаторного масла при полной проверке?

45. Какие операции входят в порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки масла в зависимости от мощности и напряжения трансформатора?

46. Что испытывается и как произвести испытания трансформатора повышенным напряжением промышленной частоты?

47. Как измерить сопротивление обмоток трансформаторов постоянному току?

48. Как определить коэффициент трансформации трансформатора?

49. Как определить полярность обмоток трансформаторов и другого электрооборудования?

50. Как определяются группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов?

51. Для чего и как производят опыт "холостого хода" (далее - XX) трансформаторов?

52. Для чего и как производят опыт «короткого замыкания» на трансформаторах?

53. Какие устройства регулирования напряжения изменением коэффициента трансформации применяются на силовых трансформаторах?

54. Как производится проверка и регулировке переключающих устройств трансформаторов ?

55. Как осуществляется снятие круговой диаграммы переключателя?

56. Как осуществить параллельную работу трансформаторов?

57. Как производится фазировка силовых трехфазных трансформаторов?

58. Как снять векторную диаграмму с помощью прибора типа ВАФ-85 или однофазного фазометра?

59. В каком объеме и в какие сроки должны производиться испытания трансформаторного масла трансформаторов, находящихся в эксплуатации?

60. С какой целью и как выполняют визуальный контроль трансформаторного масла?

61. Как правильно производится отбор проб масла?

62. Как производится оценка влажности твердой и бумажной изоляции трансформаторов ?

63. Как производится испытание бака трансформатора на плотность?

64. Как контролируется работоспособность средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха?

65. Назовите порядок испытания трансформаторов включением на номинальное напряжение?

66. Как и в каком объеме производятся испытания вводов и проходных изоляторов?

67. В каком объеме и в какие сроки испытываются встроенные трансформаторы тока?

68. Назовите требования, по которым проверяются сборные и соединительные шины в эксплуатации?

69. Как осуществляется контроль контактных соединений проводов и грозозащитных тросов?

70. Какие испытания преобразователя необходимо провести для оценки его исправного состояния?

71. Как обеспечивается возможность заземления электрооборудования, установленного в РУ?

72. Чем должен быть обеспечен персонал, обслуживающий РУ?

73. На основании каких данных и проверок при контроле состояния масляных электромагнитных выключателей делается вывод об их пригодности к эксплуатации?

74. Каким требованиям должны отвечать сжатый воздух и воздухоприготовительные установки воздушных выключателей?

75. Каков объем контроля характеристик элегазовых выключателей?

76. Какие характеристики вакуумных выключателей контролируются в эксплуатации?

77. Назовите, в каком объеме контролируются характеристики выключателей нагрузки?

78. Что должен сделать персонал при обнаружении однофазного замыкания на землю в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью?

79. Как избежать электрических пробоев на вертикальных участках кабелей напряжением 20-35 кВ вследствие их осушки?

80. В каком объеме и какими методами производятся испытания КЛ?

81. Как проверяются измерительные трансформаторы?

82. Как определить полярность обмоток трансформаторов тока?

83. Как определяется полярность обмоток трансформаторов напряжения?

84. Как измерить коэффициент трансформации и ток намагничивания трансформатора напряжения?

85. Когда используются на ВЛ переносные заземляющие заградители?

86. В каком порядке и в каком обьеме производятся проверки и испытания ВЛ?

87. Как выполняются испытания комплектных закрытых экранированных токопроводов?

88. Каким способом должно выполняться присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям, а также к корпусам электрооборудования?

89. Каким способом присоединяется к сети заземления каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению (занулению)?

90. Следует ли защищать от коррозии открыто проложенные заземляющие проводники?

91. Как определяется техническое состояние заземляющего устройства?

92. Какие параметры заземляющего устройства заносятся в его паспорт?

93. Какими устройствами обязательно оборудуются сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью?

94. Для каких целей должна проводиться проверка срабатывания защиты при коротном замыкании?

95. Требуется ли проверка срабатывания защиты при коротком замыкании в случаях перестановки электрооборудования?

96. В каком случае допускается использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В?

97. Какие измерения производятся для определения технического состояния заземляющего устройства?

98. В каком объеме и как производятся проверки заземляющих устройств?

99. На основании какого нормативного документа выбираются электродвигатели и вспомогательное оборудование к ним?

100. Какие требования предъявляются к эксплуатационным надписям оборудования и плавким вставкам электродвигателей?

101. Для каких механизмов должен быть обеспечен самозапуск электродвигателей после кратковременных перерывов электроснабжения?

102. Какими устройствами должны быть оборудованы электродвигатели с водяным охлаждением активной стали статора и обмотки ротора, имеющих принудительную смазку подшипников, а также продуваемые электродвигатели, установленные в пыльных помещениях и помещениях с повышенной влажностью?

103. Какой уровень напряжения и частоты должен поддерживаться на шинах распределительных устройств и чем он контролируется?

104. Какими приборами оборудуются электродвигатели, технологический процесс которых регулируется по току статора, а также электродвигатели постоянного тока ответственных механизмов?

105. Каковы правила пуска электродвигателей с короткозамкнутым ротором из холодного состояния и после отключения их основными защитами?

106. Что должно проверяться у электродвигателей, длительно находящихся в резерве?

107. Каковы должны быть вертикальная и поперечная составляющие вибраций на подшипниках электродвигателя и как контролируется периодичность их замеров?

108. Кто осуществляет контроль за нагрузкой электродвигателей, вибрацией, температурой охлаждающей среды и т.д. в процессе эксплуатации?

109. В каких случаях электродвигатель должен быть немедленно отключен от сети?

110. Кто определяет и проводит профилактические испытания и ремонты электродвигателей в период эксплуатации?

111. В каком объеме и как выполняются проверки и испытания электродвигателей переменного и постоянного тока?

112. Допускается ли применение нестандартизированных средств измерений?

113. На основании требований какого документа устанавливаются и эксплуатируются средства измерений и учета?

114. Какая служба Потребителя осуществляет профилактическое обслуживание средств измерений?

115. Какие требования должны быть соблюдены в случае ремонта средств измерений и учета?

116. Кем и в какие сроки осуществляется поверка средств измерений?

117. Как отмечается на стационарных средствах измерений, по которым контролируется режим работы электрооборудования, значение номинальной величины?

118. Где на средстве измерения, по которому производится учет электрической энергии, выполняются надписи ?

119. Кто несет ответственность и наблюдает за работой средств измерения и учета электрической энергии?

120. Кто выполняет работы по установке и замене измерительных трансформаторов тока и напряжения, к которым подключены приборы учета, а также замену и поверку расчетных счетчиков?

121. Какие объекты системы учета пломбируются энергоснабжающей организацией и как защищаются приборы учета от несанкционированного доступа?

122. Как осуществляется контроль напряжения в цепях напряжения расчетных счетчиков при установке в них предохранителей?

