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высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Экзаменационный билет № 1

по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Что называется «номинальными данными трансформатора?»

2. Как оценивается состояние изоляции трансформатора (реактора) по измеренным значениям С2/С50 и ΔС/С?

3. Определить сопротивление изоляции в сети с компенсацией емкостного тока, обеспечивающей безопасность человека. Uн = 660 В, время срабатывания защиты 0,5 с, Сиз. = 5мкф, Rк = 15 Ом.
4. Определить группу соединения обмоток трансформатора и составить матрицу состояний на основании схемы
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	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Экзаменационный билет № 2
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Что такое «параллельная работа трансформаторов»?

2. Как произвести измерение угла диэлектрических потерь обмоток трансформатора или вводов?

3. Определить напряжение прикосновения и  шаговое напряжение на расстоянии 1 м от полусферического заземлителя  (r = 0,3), если Iз = 100 А. p = 60 Ом м. Изложить  методы снижения Uпр и Uш.
4. Определить уравнительный ток между вторичными обмотками параллельно работающих трансформаторов с напряжениями которого замыкания 10% и 5% соответстенно.
	«Утверждаю»
	Составил

	зав. кафедрой ЭПП


	Преподаватель каф. ЭПП

	_____________ 
	_________________Е.Ж. Сарсикеев
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	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Экзаменационный билет № 3
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Для чего и как производят опыт "холостого хода" (далее - XX) трансформаторов?

2. Сопротивление изоляции каких конструктивных элементов масляных и сухих трансформаторов необходимо измерять при капитальном и текущем ремонтах?
3. Определить на каком расстоянии от полусферического заземлителя (r = 0,6 м) Uпр = 6 В, если Uф = 380 В, R = 20 кОм, Сиз = 0, p = 50 Ом м
4. Составить схему включения моста типа МД-16 при измерении на низком напряжении. Принципиальная схема моста МД-16 приведена ниже
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	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Экзаменационный билет № 4
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Как и в каком объеме производятся испытания вводов и проходных изоляторов?

2. Назовите порядок и объем проверки при сокращенном анализе качества трансформаторного масла?

3. Определить на каком расстоянии от полусферического заземлителя Uпр = 6 В, если Uн = 660 В, Rиз = 3кОм, p = 250 Ом м, Сиз = 0,  r = 0,3 м.
4. Составить схему включения моста типа МД-16 при измерении по перевернутой схеме. Принципиальная схема моста МД-16 приведена ниже
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	«____» _______ 201___ г


	


	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Экзаменационный билет № 5
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Как осуществляется снятие круговой диаграммы переключателя?
2. Назовите порядок и объем проверки качества трансформаторного масла при полной проверке?

3. Определить напряжение прикосновения и шаговое напряжение на расстоянии 0,8 м от полусферического заземлителя радиусом 0,2 м, если Iз = 300 А, p = 100 ом м. Предложить методы снижения Uпр. и Uш.
4. Составить схему включения моста типа МД-16 при измерении по нормальной схеме. Принципиальная схема моста МД-16 приведена ниже
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высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Экзаменационный билет № 6
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Как снять векторную диаграмму с помощью прибора типа ВАФ-85 или однофазного фазометра?

2. Какие операции входят в порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки масла в зависимости от мощности и напряжения трансформатора?
3. Найти наименьшее значение фазного активного сопротивления изоляции Rф при Сф = 0, при котором ток через человека не превысит 10 мА (однофазное прикосновение). Привестисхему, соответствующую условию задачи
4. Электроустановка, питающаяся  от сети с изолированной нейтралью защищена УЗО, реагирующим на ток утечки на землю. Определить допустимое время и ток срабатывания устройства, если Uф = 220 В, Сиз = 0, Rиз = 20 кОм
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	Экзаменационный билет № 7
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Как определить полярность обмоток трансформаторов и другого электрооборудования?

2. Что испытывается и как произвести испытания трансформатора повышенным напряжением промышленной частоты?

3. Определить наименьшее безопасное сопротивление изоляции при однофазном прикосновении в сети с изолированной нейтралью с Uф = 380 В при времени прикосновения T = 1 с, Сф=0.
4. Определить уравнительный ток между вторичными обмотками параллельно работающих трансформаторов с группами соединения У/Д-11 и Д/Д-4.
	«Утверждаю»
	Составил

	зав. кафедрой ЭПП


	Преподаватель каф. ЭПП

	_____________ 
	_________________Е.Ж. Сарсикеев
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	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Экзаменационный билет № 8
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. В каком объеме и в какие сроки испытываются встроенные трансформаторы тока?

2. Как обеспечивается возможность заземления электрооборудования, установленного в РУ?

3. В какой сети более эффективна компенсация емкостного тока: 1) Rиз = 50 кОм, Сиз = 1 мкф, 2) Rиз = 20 кОм, Сиз = 1 мкф, Uн = 380 В. Показать аналитически и с помощью векторных диаграмм. Rк = 5 Ом.
4. Определить группу соединения обмоток трансформатора и составить матрицу состояний на основании схемы
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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Экзаменационный билет № 9
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Чем должен быть обеспечен персонал, обслуживающий РУ?
2. Назовите, в каком объеме контролируются характеристики выключателей нагрузки?

3. Определить сопротивление изоляции в сети с компенсацией емкостного тока, обеспечивающей безопасность человека. Uн = 660 В, время срабатывания защиты 0,5 с, Сиз. = 5мкф, Rк = 15 Ом.
4. Рассчитать коэффициент напряжения в общем виде для трехфазного трансформатора по схеме
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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
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	Экзаменационный билет № 10
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Как избежать электрических пробоев на вертикальных участках кабелей напряжением 20-35 кВ вследствие их осушки?

2. Каким способом должно выполняться присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям, а также к корпусам электрооборудования?

3. Определить значение тока через человека при компенсации в сети с Uф = 220 В, Rиз. = 30 кОм, Сф = 3мкф, Rк = 10 Ом.
4. Определить уравнительный ток между вторичными обмотками параллельно работающих трансформаторов с номинальной мощностью 10 МВА и 36 МВА каждый.
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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Экзаменационный билет № 11
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Какие параметры заземляющего устройства заносятся в его паспорт?

2. Для каких механизмов должен быть обеспечен самозапуск электродвигателей после кратковременных перерывов электроснабжения?

3. Сравнить токи через человека при однофазном прикосновении к электроустановке с изолированной нейтралью при наличии и отсутствии компенсации емкостного тока. Rк = 5 Ом,Rиз. = 10 кОм, Сиз. = 5 мкф, Uн = 380 В, Rh = 1 кОм. Дать заключение о способах обеспечения безопасности в случае однофазного прикосновения.
4. Рассчитать с помощью метода амперметра-вольтметра сопротивление по схеме
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	Экзаменационный билет № 12
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Каковы должны быть вертикальная и поперечная составляющие вибраций на подшипниках электродвигателя и как контролируется периодичность их замеров?

2. Как осуществляется контроль напряжения в цепях напряжения расчетных счетчиков при установке в них предохранителей?

3. Сравнить токи через человека при однофазном прикосновении к электроустановке при наличии и отсутствии компенсации. Uн = 650 В, Сиз.= 0,5 мкф, Rh = 2 кОм, Gиз. пренебречь,Rk = 5 Ом. Предложить способы обеспечения безопасности в случае однофазного прикосновения
4. Построить векторную диаграмму напряжений холостого хода для схемы соединения
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ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Экзаменационный билет № 13
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Кто осуществляет контроль за нагрузкой электродвигателей, вибрацией, температурой охлаждающей среды и т.д. в процессе эксплуатации?

2. Какие объекты системы учета пломбируются энергоснабжающей организацией и как защищаются приборы учета от несанкционированного доступа?

3. Определить полное сопротивление петли Zn , исходя из условия срабатывания защиты. В качестве защиты применяется плавкая вставка на 50 А. Uном. = 380 В
4. Построить векторную диаграмму напряжений холостого хода для схемы соединения
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	Экзаменационный билет № 14
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. В каких случаях электродвигатель должен быть немедленно отключен от сети?

2. Какая служба Потребителя осуществляет профилактическое обслуживание средств измерений?

3. Определить сопротивление нулевого защитного провода в схеме зануления, при котором срабатывает предохранитель. Uн = 220 В, Iном. = 50 А
4. Построить векторную диаграмму напряжений холостого хода для схемы соединения
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	Экзаменационный билет № 15
по дисциплине

«Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения»


1. Что должно проверяться у электродвигателей, длительно находящихся в резерве?

2. Кем и в какие сроки осуществляется поверка средств измерений?
3. В сети с занулением: Uф = 220 В, Zн.пр. = 0,6 0м, ф.пр. = 0,3 Ом, Zт/3=0. Найти  ток короткого замыкания, ток через тело человека и напряжение прикосновения.
4. Построить векторную диаграмму напряжений холостого хода для схемы соединения

 [image: image11.png]0ABC|C,BAL,

XYzZ|lzvyx

C

b




	«Утверждаю»
	Составил

	зав. кафедрой ЭПП


	Преподаватель каф. ЭПП

	_____________ 
	_________________Е.Ж. Сарсикеев

	«____» _______ 201___ г


	


